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Kebutuhan listrik dalam kehidupan sehari – hari adalah suatu hal yang penting, 
karena kebutuhan beban yang terus meningkat. Salah satu masalah pada sistem 
distribusi yaitu jatuh tegangan. Mengurangi jatuh tegangan diperlukan sumber 
daya reaktif kapasitif dengan cara memasang kapasitor yang dipasang secara 
paralel pada penghantar penyulang jaringan. Penelitian ini dilakukan di penyulang 
Gondangrejo 3 yang disuplai dari gardu induk 150KV (GI) Gondangrejo. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Software ETAP 12.6.0 dengan 
digambarkan single line diagram untuk hasil jatuh tegangan penyulang dan 
penempatan kapasitor yang strategis. Pemilihan ukuran kapasitor disesuaikan  
kebutuhan agar diperoleh tegangan ujung yang maksimal. Panjang penghantar 
penyulang Gondangrejo 3 sebesar 49,38 km dengan menggunakan jenis 
penghantar AAAC ukuran 240     dan nilai resistansi 0,139Ω/km. Hasil 
penelitian dengan penempatan kapasitor di penghantar penyulang Gondangrejo 3 
mampu mengurangi jatuh tegangan semula 12,40% menjadi 9,52%. Penempatan 
kapasitor pada penyulang Gondangrejo 3 menghilangkan daya reaktif sebesar 
2303,7 KVAR, selain itu memperbaiki tegangan ujung semula 16,698 KV 
meningkat menjadi 17,452 KV. 
 




Electricity needs in daily life are important, because the load is always increase. 
One of the problems in distribution systems is voltage drop. Reduce the voltage 
drop required capacitive reactive resources by installing a capacitor in parallel on 
the feeder conductor. This research was conducted at feeder in Gondangrejo 3 
which is supplied from the substation 150 KV Gondangrejo. This research uses 
Software ETAP 12.6.0 with a single line diagram for the results of voltage drop on 
feeders and strategic placement of capacitor. The selection of capasitor size based 
on need so the maximum tip voltage is obtained. The length of Gondangrejo 3 
feeder is 49,38 km by using AAAC 240     and resistace value is 0,139Ω/km. 
The result of the research by placing capacitors on Gondangrejo 3 feeders can 
reduce voltage drops from 12,40% to 9,52%. The placement of the capacitor on 
the Gondangrejo 3 feeder is able to eliminate the reactive power of 2303,7 KVAR 
and it improves the final voltage of 16,698 KV increase to 17,452 KV. 
 





Meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia menyebabkan peningkatan 
sistem distribusi yang memiliki keandalan tinggi, untuk memenuhi 
kebutuhan listrik sehari – hari. Penduduk yang semakin banyak 
berpengaruh pada kebutuhan listrik yang terus meningkat. Sistem 
distribusi tenaga listrik harus menyediakan energi listrik yang berkualitas 
dan efisien. Energi listrik yang efisien menyebabkan daya yang disalurkan 
kepada pelanggan secara maksimal, tidak ada kehilangan daya pada 
peralatan listrik seperti trafo atau kehilangan daya pada sistem saluran. 
Kehilangan daya yang besar akan menjadikan kerugian bagi PLN, karena 
daya yang disalurkan tidak sama dengan daya yang diterima oleh 
pelanggan. Faktor daya dan tegangan yang sesuai dengan standart yang 
telah ditetapkan menjadikan kualitas daya listrik yang baik.  
Daya pada sistem distribusi dapat berupa daya reaktif kapasitif 
maupun daya reaktif induktif. Peningkatan daya reaktif induktif dapat 
menyebabkan faktor daya menurun, rugi-rugi daya dan jatuh tegangan. 
Peningkatan daya reaktif induktif dapat menyebabkan arus jaringan yang 
lebih tinggi dengan penurunan tegangan yang tidak diizinkan 
(Herawati,2019). Kondisi ini dapat menyebabkan kerugian pada saluran 
listrik karena daya yang tersalurkan tidak maksimal. Salah satu cara 
mengatasi jatuh tegangan dan mengurangi rugi – rugi daya yaitu 
penempatan kapasitor di lokasi strategis dan tepat. 
Penelitian dilakukan di penyulang Gondangrejo 3 yang disuplai 
dari Gardu Induk 150KV (GI) Gondangrejo. Penelitian dengan 
menggunakan data beban dan data saluran digambarkan single line 
diagram penyulang Gondangrejo 3 di Software ETAP 12.6.0. Hasil 
simulasi yang diperoleh untuk mengetahui jatuh tegangan dan rugi – rugi 
daya untuk penyulang dan penempatan kapasitor yang strategis.   
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2. METODE  
Metode yang digunakan pada penelitian penempatan kapasitor di 
penyulang Gondangrejo 3 yaitu : 
a. Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan bertanya jawab dengan pihak 
karyawan PT. PLN UP3 Surakarta secara langsung untuk 
mendapatkan data yang akan dijadikan bahan penelitian. 
b. Studi Literatur 
Mencari referensi yang terkait dengan tugas akhir mengenai 
penempatan kapasitor untuk mengurangi jatuh tegangan dan rugi – 
rugi daya. Materi tersebut berasal dari berbagai referensi atau 
sumber – sumber ilmiah penelitian seperti jurnal penelitian ilmiah, 
skripsi tentang jatuh tegangan dan rugi-rugi, buku – buku yang 
berkaitan dengan penelitian tugas akhir. 
c. Pengambilan data 
Data yang digunakan berdasarkan data yang diberikan dari PT. 
PLN UP3 Surakarta untuk analisis saluran transmisi 20 KV 
penyulang Gondangrejo 3. Data yang diberikan meliputi data 
diagram garis penyulang Gondangrejo 3, data beban dan data 
saluran penyulang Gondangrejo 3. 
d. Pengolahan data 
Penempatan kapasitor di penyulang Gondangrejo 3 dilakukan 
dengan Software Etap 12.6.0 untuk menentukan lokasi penempatan 
kapasitor dan ukuran kapasitor. Lokasi penempatan kapasitor 
dipilih yang tepat dan ukuran kapasitor dilakukan percobaan 
kapasitor yang berukuran berbeda sebanyak 10 kapasitor. 
e. Analisis data 
Setelah pengambilan data dari PT. PLN UP3 Surakarta dilakukan 
analisis data. Analisis data untuk membandingkan pengaruh 
penempatan kapasitor di penyulang Gondangrejo 3. Data yang 




Gambar 1. Flowchart penelitian 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data yang diperoleh dari PT. PLN UP3 Surakarta untuk menghitung besar 
jatuh tegangan pada penyulang Gondangrejo 3 dengan analisis 
menggunakan perhitungan manual dan Software ETAP 12.6.0, berikut data 
yang di peroleh : 
a. Tranformator daya 
Kapasitas  : 60 MVA 
Tegangan nominal  : 150/20 KV 
Arus nominal 20 KV  : 1734,1 A 
Arus nominal 150 KV  : 231,21 A 
b. Penghantar  
Jenis Penghantar  : AAAC 
Ukuran penghantar  :        




Analisis dengan perhitungan rumus 
Daya Aktif 
  √                (1) 
Keterangan : 
P      = Daya aktif (W) 
V      = Tegangan (V) 
I        = Arus (A) 




    
      (2) 
Keterangan : 
S       = Daya Semu (VA) 
P       = Daya aktif (W) 
Cos θ = Faktor daya 
Daya Aktif Penyulang Gondangrejo 3 
   √                  
              
          
Daya Semu Penyulang Gondangrejo 3 
  
     
   
 
           
Daya Aktif Penyulang Gondangrejo 4 
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Daya Semu Penyulang Gondangrejo 4 
  
   
   
 




Daya Aktif Penyulang Gondangrejo 7 
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Daya Semu Penyulang Gondangrejo 7 
  
    
   
 
        
Analisa dengan Software ETAP 12.6.0 
 







Gambar 2. Single Line Diagram sebelum penempatan kapasitor 
 
Hasil simulasi Software ETAP 12.6.0 menunjukkan presentase jatuh 
tegangan sebelum penempatan kapasitor  pada penyulang Gondangrejo 3 
di transformator sebesar 4,11% dan di penghantar sebesar 12,40%. Rugi – 
rugi daya reaktif 2664,3 KVAR dan rugi – rugi daya aktif sebesar 1851 
KW. Standart tegangan yang ditetapkan oleh PLN (SPLN), jatuh tegangan 
ujung maksimal sebesar 10%. Di tegangan ujung penyulang Gondangrejo 
3 mengalami jatuh tegangan sebesar 12,40% sehingga melebihi batas 
maksimal yang telah ditetapkan oleh PLN. Upaya yang dilakukan untuk 
mengurangi jatuh tegangan pada penyulang Gondangrejo 3 dengan 









Gambar 3. Single Line Diagram setelah penempatan kapasitor 
Hasil di atas menunjukkan hasil simulasi setelah penempatan kapasitor 
dengan Software ETAP 12.6.0. Presentase jatuh tegangan setelah 
penempatan kapasitor  pada penyulang Gondangrejo 3 di transformator 
semula 4,11% menjadi 3,22% dan di penghantar semula 12,40% menjadi 
9,52%. Rugi – rugi daya aktif semula 1851 KW menjadi 1805 KW dan 
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rugi – rugi daya reaktif semula 2664,3 KVAR menjadi 2303,7 KVAR. 
Penempatan kapasitor dengan ukuran 800 KVAR sebanyak 10 kapasitor 
dapat mengurangi jatuh tegangan di ujung penyulang Gondangrejo 3 
sebesar 2,88%. 
 
Tabel 3. Hasil penempatan kapasitor di sisi tegangan kirim 
 
 




Hasil di atas menunjukkan bahwa penempatan kapasitor di sisi tegangan 
kirim meningkatkan jatuh tegangan di penghantar penyulang Gondangrejo 
3 dan rugi – rugi daya aktif meningkatkan, sehingga tidak berpengaruh 
untuk memperbaiki tegangan ujung. Penelitian ini menggunakan 5 
kapasitor dengan ukuran yang berbeda sebanyak 10 kapasitor ditunjukkan 
hasil di bawah ini : 
Tabel 4. Hasil penempatan kapasitor dengan ukuran 500 KVAR 
 
Tabel 5. Hasil penempatan kapasitor dengan ukuran 600 KVAR 
 









Tabel 7. Hasil penempatan kapasitor dengan ukuran 1000 KVAR 
 
Tabel 8. Hasil penempatan kapasitor dengan ukuran 1200 KVAR 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa ukuran kapasitor yang tepat adalah 800 
KVAR, karena mampu mengurangi jatuh tegangan penghantar kurang dari 
10% dan mengurangi rugi – rugi daya. Kapasitor berukuran 500 KVAR 
dan 600 KVAR menunjukkan jatuh tegangan lebih dari 10%. Kapasitor 
berukuran 1000 KVAR dan 1200 KVAR menunjukkan rugi – rugi daya 
aktif meningkat dan jatuh tegangan berkurang. Ukuran kapasitor yang 
terlalu tinggi menyebabkan kapasitor berubah menjadi beban, sehingga 
menimbulkan rugi – rugi daya. Penempatan kapasitor menggunakan 5 
kapasitor dengan ukuran yang berbeda ditunjukkan hasil di bawah ini : 






Gambar 5. Grafik perbandingan rugi – rugi daya sebelum dan setelah 
penempatan kapasitor 
Berdasarkan grafik perbandingan rugi – rugi daya setelah penempatan 
kapasitor ukuran 800 KVAR, mengurangi rugi – rugi daya reaktif 360 
KVAR dan rugi – rugi daya aktif 46 KW 
 
 
Gambar 6. Grafik perbandingan tegangan sebelum  






Sebelum kapasitor 1851 2664,3





































Tegangan Kirim 19,178 19,355






























Grafik di atas menunjukkan pengaruh penempatan kapasitor di penyulang 
Gondangrejo 3 menyebabkan perbaikan tegangan meningkat. Tegangan 
kirim semula 19,178 KV meningkat menjadi 19,335 KV dan tegangan 
ujung semula 16,698 KV meningkat menjadi 17,452 KV. 
 
4. PENUTUP 
Hasil penelitian mengenai penempatan kapasitor di penyulang 
Gondangrejo 3 diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
(1) Penempatan kapasitor memperbaiki tegangan sehingga mengurangi 
jatuh tegangan penyulang Gondangrejo 3 semula 2,48 KV menjadi 
1,9 KV. 
(2) Penempatan kapasitor di tegangan ujung penyulang Gondangrejo 3 
dengan kapasitor berukuran 800 KVAR sebanyak 10 kapasitor. 
(3) Rugi – rugi daya aktif sebesar 1851 KW dan setelah penempatan 
kapasitor menjadi 1805 KW sedangkan rugi – rugi daya reaktif 
sebesar 2664,3 KVAR dan setelah penempatan kapasitor sebesar 
2303,7 KVAR. 
(4) Penempatan kapasitor dengan menggunakan perintah OCP 
(Optimal Capasitor Placement)  dan kandidat yang dipilih 
berdasarkan bus yang berada pada ujung penghantar agar kapasitor 
dapat meningkatkan tegangan guna mengurangi jatuh tegangan. 
(5) Penempatan kapasitor dapat mengurangi rugi – rugi daya dan jatuh 
tegangan, serta dapat memperbaiki tegangan agar meningkat. 
(6) Pemilihan ukuran kapasitor yang terlalu besar menyebabkan 
kelebihan beban karena kapasitor juga sebagai penyimpanan 
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